Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

Not: Cikarilan ifadeler kirmizi iistii cizili olarak ifade edilmistir. Degisen ifadeler ise yesil ile belirtilmistir.

Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

T.C. Resmi Gazete 24.06.2025/32936

BiRiINCi BOLUM
Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yonetmelik mevcut ve yeni yapilacak binalarda;

a) Mimari tasarim, mekanik tesisat, aydinlatma, elektrik
tesisati gibi binanin enerji kullanimini ilgilendiren konularda
bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazirlanmasina
ve uygulanmasina iliskin hesaplama metotlarina,
standartlara, yontemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlenmesi, bina kontrolleri ve
denetim faaliyetleri igin yetkilendirmelere,

c) Enerji ihtiyacinin, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir
enerji kaynaklarindan karsilanmasina,

¢) Ulke genelindeki bina envanterinin olusturulmasina ve
giincel tutulmasina, toplumdaki enerji kiltiirt ve verimlilik
bilincinin gelistirilmesine yonelik egitim ve bilin¢clendirme
faaliyetlerine,

d) Korunmasi gerekli kiltiir varligi olarak tescil edilen
binalarda, enerji verimliliginin artirilmasina yonelik dnlemler
ve uygulamalar ile ilgili, Kiltir ve Tabiat Varliklarini Koruma
Kurulunun goérisinin alinarak bu goriis dogrultusunda
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Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

T.C. Resmi Gazete 16.05.2026/33255

BiRINCi BOLUM
Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yonetmelik mevcut ve yeni yapilacak binalarda;

a) Mimari tasarim, mekanik tesisat, aydinlatma, elektrik tesisati
gibi binanin enerji kullanimini ilgilendiren konularda bina
projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazirlanmasina ve
uygulanmasina iliskin hesaplama metotlarina, standartlara,
yontemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim
faaliyetleri icin yetkilendirmelere,

c) Eneriji ihtiyacinin, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarindan karsilanmasina,

¢) Ulke genelindeki bina envanterinin olusturulmasina ve giincel
tutulmasina, toplumdaki enerji kiltiiri ve verimlilik bilincinin
gelistirilmesine yonelik egitim ve bilinclendirme faaliyetlerine,

d) Korunmasi gerekli kiltiir varhigi olarak tescil edilen binalarda,
enerji verimliliginin artirilmasina yonelik dnlemler ve uygulamalar
ile ilgili, Kultlr ve Tabiat Varlklarini Koruma Kurulunun goriisiiniin
alinarak bu goris dogrultusunda yapinin 6zelligini ve dis
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yapinin ozelligini ve dis goriintlisiinu etkilemeyecek bicimde
enerji verimliligini arttirici uygulamalarin yapilmasina

iliskin is ve islemleri kapsar.

(2) Sanayi alanlarinda uretim faaliyetleri yuritilen binalar,
planlanan kullanim siiresi iki yildan az olan binalar, yapi
ingaat alani 50 m2’nin altinda olan binalar, seralar, atélyeler
ve minferit olarak insa edilen ve isitiimasina ve
sogutulmasina gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye,
ahir, agil gibi binalar bu Yonetmeligin kapsami disindadir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.1

Tanimlar ve kisaltmalar
MADDE 4

(1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Aydinlatma eneriji titketimi: Binanin aydinlatiimasi igin
harcanan toplam enerjiyi,

b) Aydinlatma yuki: Aydinlatma igin kullanilan toplam
kurulu gicu,

¢) Bagimsiz bolim: Anagayrimenkulln ayri ayri ve basli
basina kullanilmaya elverisli olup, 2/7/1965 tarihli ve 634
sayili Kat Milkiyeti Kanunu hiikiimlerine gore bagimsiz
milkiyete konu olan bolimlerini,

¢) Bakanlik: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligini,
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gorintisini etkilemeyecek bicimde enerji verimliligini arttirici
uygulamalarin yapilmasina

iliskin is ve islemleri kapsar.

(2) Sanayi alanlarinda Uretim faaliyetleri yiritulen binalar,
planlanan kullanim siiresi iki yildan az olan binalar, yapi insaat alani
50 m2’nin altinda olan binalar, seralar, atolyeler ve minferit olarak
insa edilen ve gerek
duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahir, agil gibi binalar bu
Yonetmeligin kapsami disindadir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.1

Tanimlar ve kisaltmalar
MADDE 4

(1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Aydinlatma eneriji tiketimi: Binanin aydinlatilmasi i¢in harcanan
toplam enerijiyi,

b) Aydinlatma ylki: Aydinlatma icin kullanilan toplam kurulu giici,

c) Bagimsiz bolim: Anagayrimenkulln ayri ayri ve basli basina
kullanilmaya elverisli olup, 2/7/1965 tarihli ve 634 sayili Kat
Milkiyeti Kanunu hiikiimlerine gore bagimsiz milkiyete konu olan
bolimlerini,

¢) Bakanlik: Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligini,



Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
19/02/2022/31755) m.2

d) Bina: Kendi basina kullanilabilen, Gsti ortlli olan
insanlarin icine girebilecekleri ve insanlarin oturma, calisma,
eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine
yarayan ve hayvanlarin ve esyalarin korunmasina uygun

yaplyl,

e) Bina sahibi: Bina Gzerinde milkiyet hakkina sahip olan
gercek veya tizel kisiyi veya varsa intifa hakki sahibini, eger
her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) Bina yoneticisi: Kat Milkiyeti Kanununa gore atanmis veya
secilmis veya belirlenmis olan ve bina yonetimini saglayan
kisiyi,

Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

g) Bireysel isitma: Bagimsiz bolim igerisine yerlestirilen bir
Isi liretim kaynagindan elde edilen isitma enerjisi ile
bagimsiz bolimin isitilmasini,

g) Bolgesel 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen isitma
enerjisinin, mahalle ve daha bliyik 6lcekteki yerlesimlerde
yer alan binalara dagitilmasini ve bagimsiz bélimlerin
Isitilmasini saglayan sistemi,

h) Bolgesel sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen
sihhi sicak suyun bolge icerisindeki binalara ve bagimsiz
bolimlere dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,

Sayfa 3/21

Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-19/02/2022/31755)
m.2

d) Bina: Kendi basina kullanilabilen, {istl ortili olan insanlarin
icine girebilecekleri ve insanlarin oturma, calisma, eglenme veya
dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanlarin ve
esyalarin korunmasina uygun yapiyi,

e) Bina sahibi: Bina Gzerinde milkiyet hakkina sahip olan gercek
veya tlzel kisiyi veya varsa intifa hakki sahibini, eger her ikisi de
yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) Bina yoOneticisi: Kat Miilkiyeti Kanununa gbre atanmis veya
secilmis veya belirlenmis olan ve bina yonetimini saglayan kisiyi,

Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

g) Bireysel isitma: Bagimsiz boliim igerisine yerlestirilen bir 1si
Uretim kaynagindan elde edilen isitma enerjisi ile bagimsiz
bolimUn i1sitilmasini,

g) Bolgesel 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen isitma
enerjisinin, mahalle ve daha bliyiik 6lcekteki yerlesimlerde yer alan
binalara dagitilmasini ve bagimsiz bélimlerin isitilmasini saglayan
sistemi,

h) Bolgesel sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi
sicak suyun bolge icerisindeki binalara ve bagimsiz bolimlere
dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,
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1 #

Miilga bent:RG-1/4/2010-27539 Milga bent:RG-1/4/2010-27539

i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanin enerji ihtiyaci i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanin enerji ihtiyaci ve enerji
ve enerji tiiketim siniflandirmasi, yalitim 6zellikleri ve 1sitma tuketim siniflandirmasi, yalitim 6zellikleri ve 1sitma ve/veya
ve/veya sogutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri iceren sogutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri iceren belgeyi,
belgeyi,

j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslar: Eneriji j) Eneriji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslar: Enerji kimlik
kimlik belgesi diizenlemek tizere Bakanlik tarafindan belgesi diizenlemek lizere Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis
yetkilendirilmis gergek veya tiizel kisileri, gercek veya tlzel kisileri,

Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-28/04/2017/30051)
28/04/2017/30051) m.1 m.1

ka ko

Milga bent:RG-1/4/2010-27539 Milga bent:RG-1/4/2010-27539

h h

Milga bent:RG-1/4/2010-27539 Milga bent:RG-1/4/2010-27539

m) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili m) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili faaliyetleri
faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yoneticisi yerine getirmekle sorumlu ve enerji yoneticisi sertifikasina sahip
sertifikasina sahip kisiyi, kisiyi,
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Milga bent:RG-1/4/2010-27539

0) Halojen lamba: icinde halojen gaz bulunan tungsten
halojen ve metal halojen olmak lizere iki ¢cesidi bulunan
lambalari,

0) Hizmet amach binalar: Kamu binalari, okullar,
ibadethaneler, hastaneler, saglik merkezleri ve benzeri
amaglara tahsis edilmis binalari, siginma veya yasli veya
¢ocuklarin bakimi igin tahsis edilmis sosyal hizmet binalar ve
benzeri amaglar icin tahsis edilmis binalari, sinema ve
tiyatro, toplanti salonlari, sergiler, miizeler, kiitiphaneler,
kilturel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar
ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalari,

p) Isi pompasi: Toprakta, havada ve suda dusik sicaklikta
mevcut olan enerjinin, 1sitma ve/veya sogutma yapmak
amaciyla bina icine iletilmesini saglayan diizenegi,

r) ilgili idare: Yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi
verme yetkisine sahip belediye ve micavir alan sinirlari
icindeki uygulamalar igin buyuksehir belediyeleri ile diger
belediyeleri, bu alanlar disinda kalan alanlarda valilikler ile
diger idareleri,

s) iklimlendirme sistemi: Ortam havasinin, neminin,
temizliginin ve sicakliginin bir arada kontrol edildigi ve taze
hava ihtiyacinin karsilandigi sistemi,

s) isletmeci kurulus: Mekanik ve elektrik sistemlerinin
¢alismasindan sorumlu kurulusu,
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A}

Mdlga bent:RG-1/4/2010-27539

o) Halojen lamba: icinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve
metal halojen olmak Uzere iki ¢esidi bulunan lambalari,

0) Hizmet amacli binalar: Kamu binalari, okullar, ibadethaneler,
hastaneler, saglik merkezleri ve benzeri amaclara tahsis edilmis
binalari, siginma veya yasli veya ¢ocuklarin bakimi igin tahsis
edilmis sosyal hizmet binalar ve benzeri amaglar igin tahsis edilmis
binalari, sinema ve tiyatro, toplanti salonlari, sergiler, muzeler,
kiitiphaneler, kiltlrel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen
binalar ve benzeri amaclara tahsis edilmis binalari,

p) Isi pompasi: Toprakta, havada ve suda disik sicaklikta mevcut
olan enerjinin, 1sitma ve/veya sogutma yapmak amaciyla bina icine
iletilmesini saglayan diizenegi,

r) ilgili idare: Yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi verme
yetkisine sahip belediye ve miicavir alan sinirlari icindeki
uygulamalar igin biylksehir belediyeleri ile diger belediyeleri, bu
alanlar disinda kalan alanlarda valilikler ile diger idareleri,

s) iklimlendirme sistemi: Ortam havasinin, neminin, temizliginin ve
sicakhiginin bir arada kontrol edildigi ve taze hava ihtiyacinin
karsilandigi sistemi,

s) isletmeci kurulus: Mekanik ve elektrik sistemlerinin
¢alismasindan sorumlu kurulusu,
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Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

Miilga bent:RG-1/4/2010-27539

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik
olarak haberlesmeli calisan, ihtiyaca gore sirali devreye
girerek yakit tasarrufu saglayan, kazan yedekleme
sikintisinin olmadigi kazan sistemlerini,

) Kazan: Yakitin yakilmasi sonucu agiga ¢ikan enerjinin isi
tasiyici akiskana aktarilmasini saglayan basingh kabi,

v) Kojenerasyon: Isi ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin
ayni tesiste es zamanl olarak Gretimini,

y) Mekanik tesisat: insaat islerinde makine miihendisligi
etkinlik alanina giren 1sitma, sogutma, havalandirma, temiz
ve pis su, sthhi sicak su ve yangin séndirme sistemleri
islerinin timind,

z) Merkezi 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen isitma
enerjisi ile birden fazla bagimsiz bélimun isitiimasini
saglayan sistemi,

aa) Merkezi sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen
sihhi sicak suyun binalara ve bagimsiz boltimlere dagitilmasi
ve kullanilmasini saglayan sistemi,
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Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak
haberlesmeli ¢alisan, ihtiyaca gore sirali devreye girerek yakit
tasarrufu saglayan, kazan yedekleme sikintisinin olmadigi kazan
sistemlerini,

) Kazan: Yakitin yakilmasi sonucu agiga ¢ikan enerjinin isi tasiyici
akiskana aktarilmasini saglayan basingli kabi,

v) Kojenerasyon: Isi ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayni
tesiste es zamanli olarak Gretimini,

y) Mekanik tesisat: ingaat islerinde makine miihendisligi etkinlik
alanina giren isitma, sogutma, havalandirma, temiz ve pis su, sihhi
sicak su ve yangin sondirme sistemleri islerinin timun,

z) Merkezi 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen i1sitma enerjisi
ile birden fazla bagimsiz bolimin isitilmasini saglayan sistemi,

aa) Merkezi sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi
sicak suyun binalara ve bagimsiz bélimlere dagitiimasi ve
kullanilmasini saglayan sistemi,
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bb) Merkezi sogutma sistemi: Bir merkezden elde edilen
sogutma enerjisi ile birden fazla bagimsiz bélimin
sogutulmasini saglayan sistemi,

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

¢¢) Mevcut bina: Bu Yonetmeligin yirirlige girmesinden
once yapi ruhsati alinip yapimi devam eden veya yapimi
tamamlanan binayi veya yapi kullanim izni almis binayi,

Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.2

dd) Nihai eneriji tiiketimi: Son kullanici tarafindan binasinda
veya bagimsiz béliminde kati, sivi veya gaz yakitlardan elde
edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tiketimini,

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

gg) Ticari amacli binalar: is merkezleri, ofis ve benzeri
amaclara tahsis edilmis binalar ve eglence ve alisveris

Sayfa 7/21

bb) Merkezi sogutma sistemi: Bir merkezden elde edilen sogutma
enerjisi ile birden fazla bagimsiz béliimiin sogutulmasini saglayan
sistemi,

Mdlga bent:RG-1/4/2010-27539

¢c) Mevcut bina: Bu Yonetmeligin yirirlige girmesinden 6nce yapi
ruhsati alinip yapimi devam eden veya yapimi tamamlanan binayi
veya yapli kullanim izni almis binayi,

Degisik bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.2

dd) Nihai enerji tiiketimi: Son kullanici tarafindan binasinda veya
bagimsiz béliminde kati, sivi veya gaz yakitlardan elde edilen
enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tlketimini,

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

Milga bent:RG-1/4/2010-27539

gg) Ticari amagli binalar: is merkezleri, ofis ve benzeri amaclara
tahsis edilmis binalar ve eglence ve alisveris merkezleri ve benzeri
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merkezleri ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ile
otel, motel, pansiyon ve benzer amaclara tahsis edilmis
binalari,

g8) TSE: Turk Standardlari Enstitisiind,

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rizgar, glines, jeotermal,
biyokiitle, biyogaz, dalga, akinti ve gel-git gibi fosil olmayan
enerji kaynaklarindan elde edilebilen enerijiyi,

i) Yilhk enerji ihtiyaci: Binanin isitma, sihhi sicak su,
sogutma, elektrik ve aydinlatma sistemleri i¢in birincil enerji
cinsinden ortama bir yil icerisinde verilmesi gereken is
enerijisi miktarini,

ii) Yillik 1sitma enerijisi ihtiyaci: Isitma sisteminden isitilan
ortama bir yil icerisinde verilmesi gereken net isi enerjisi
miktarini,

ji) Yillik sihhi sicak su enerjisi ihtiyaci: Sicak su temini igin bir
yil icerisinde harcanan net i1si enerjisi miktarini,

Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

kk) Yillik sogutma enerijisi ihtiyaci: Sogutma sisteminin
sogutulan ortamdan bir yil icerisinde atmasi veya cekmesi
gereken net isI enerjisi miktarini,

Il) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin diizenlenmesi igin
kullanilan ve Bakanlik internet adresinden erisim saglanan
yazihm programini,
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amaclara tahsis edilmis binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer
amaclara tahsis edilmis binalari,

g8) TSE: Tlrk Standardlari Enstitlsin,

hh) Yenilenebilir eneriji: Hidrolik, rlizgar, glines, jeotermal,
biyokiitle, biyogaz, dalga, akinti ve gel-git gibi fosil olmayan ener;ji
kaynaklarindan elde edilebilen enerjiyi,

i) Yillik enerji ihtiyaci: Binanin isitma, sihhi sicak su, sogutma,
elektrik ve aydinlatma sistemleri igin birincil enerji cinsinden
ortama bir yil icerisinde verilmesi gereken isi enerjisi miktarini,

i) Yillik 1sitma enerijisi ihtiyaci: Isitma sisteminden isitilan ortama
bir yil icerisinde verilmesi gereken net isi enerjisi miktarini,

ii) Yillik sihhi sicak su enerjisi ihtiyaci: Sicak su temini igin bir yil
icerisinde harcanan net isi enerjisi miktarini,

Degisik bent:RG-1/4/2010-27539

kk) Yillik sogutma enerijisi ihtiyaci: Sogutma sisteminin sogutulan
ortamdan bir yil igerisinde atmasi veya ¢ekmesi gereken net isi
enerjisi miktarini,

Il) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin diizenlenmesi icin kullanilan
ve Bakanlik internet adresinden erisim saglanan yazilim
programini,
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Ek bent:RG-1/4/2010-27539

mm) Binalarda enerji verimliligi: Binalarda yasam standardi

ve hizmet kalitesinin dlismesine sebebiyet vermeksizin
enerji tiketiminin azaltilmasini,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

nn) Birincil enerji tiketimi: Son kullanici tarafindan
binasinda veya bagimsiz boélimiinde kati, sivi veya gaz
yakitlardan elde edilen eneriji ile tiiketilen elektrik
enerjisinin Uretilmesi ve dagitiimasi safhalarinda tiketilen
enerjilerle birlikte toplam tiiketimlerini,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

00) Denetim yapacak kurum ve kuruluslar: Enerji kimlik
belgesine gore binanin enerji tiiketen ekipmanlarinin, ilgili
raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda
belirtilen ve sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste
ve bakima tabi tutulup tutulmadiginin denetlenmesini
yapacak olan ve Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis kurum
veya kuruluslari,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

00) Genel aydinlatma: Bir hacmin tamaminda belirli kriterler

kapsaminda, aydinlatmada vurgu, yonlendirme ve farkl

aydinlk seviyesine gerek olan kismi bolge gibi 6zel ihtiyaglar

dikkate alinmaksizin talepleri karsilamak amaciyla yapilan
aydinlatmayi,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539
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Ek bent:RG-1/4/2010-27539

mm) Binalarda enerji verimliligi: Binalarda yasam standardi ve
hizmet kalitesinin dlismesine sebebiyet vermeksizin eneriji
tiketiminin azaltilmasini,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

nn) Birincil enerji tiketimi: Son kullanici tarafindan binasinda veya
bagimsiz béliminde kati, sivi veya gaz yakitlardan elde edilen
enerji ile tiketilen elektrik enerjisinin Gretilmesi ve dagitilmasi
safhalarinda tiiketilen enerijilerle birlikte toplam tiiketimlerini,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

00) Denetim yapacak kurum ve kuruluslar: Enerji kimlik belgesine
gore binanin eneriji tiketen ekipmanlarinin, ilgili raporlarda
belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin
gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutulup
tutulmadiginin denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlik tarafindan
yetkilendirilmis kurum veya kuruluslari,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539

00) Genel aydinlatma: Bir hacmin tamaminda belirli kriterler
kapsaminda, aydinlatmada vurgu, yonlendirme ve farkli aydinlik
seviyesine gerek olan kismi bolge gibi 6zel ihtiyaclar dikkate
alinmaksizin talepleri karsilamak amaciyla yapilan aydinlatmayi,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539



Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

pp) Givenlik aydinlatmasi: Gece sartlarinda bina gevresinin pp) Givenlik aydinlatmasi: Gece sartlarinda bina gevresinin
givenlik acisindan kontrollin ve gozetimin daha kolay givenlik acisindan kontrollin ve gézetimin daha kolay yapilmasini
yapilmasini saglamak amaciyla yapilan ¢evre aydinlatmasini, saglamak amaciyla yapilan ¢evre aydinlatmasini,

Ek bent:RG-1/4/2010-27539 Ek bent:RG-1/4/2010-27539

Miilga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Milga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
24.06.2025/32936) m.2 m.2

Miilga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Milga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde

Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)

24.06.2025/32936) m.2 m.2

kat-asmakatvecati-arasinda-yeralan-mekanlarve-ortak katvecatrarasinda-yeralan-mekanlarve-ortakalanlardahilbyapinmn
lanlardahil . len bitinkatl | . . Gtinkat] I
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Miilga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Milga bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
24.06.2025/32936) m.2 m.2

tt) Neredeyse Sifir Enerjili Bina (NSEB): Yiksek eneriji tt) Neredeyse Sifir Enerjili Bina (NSEB): Yiksek eneriji
performansina ve ayni zamanda belli oranda yenilenebilir performansina ve ayni zamanda belli oranda yenilenebilir eneriji
enerji kullanimina sahip olan binayi, kullanimina sahip olan binaysi,

Ek bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Ek bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Degisiklik
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-19/02/2022/31755) m.2

19/02/2022/31755) m.2

uu) Enerji kimlik belgesi uzmani: Enerji kimlik belgesi uu) Enerji kimlik belgesi uzmani: Enerji kimlik belgesi diizenleyecek
diizenleyecek uzmani, uzmani,

Ek bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Ek bent: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Degisiklik
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.- Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936) m.2

24.06.2025/32936) m.2

ifade eder. ifade eder.
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(2) Bu Yonetmelikte gecen ve birinci fikrada yer almayan
tanimlar igin 5627 sayili Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194
sayili imar Kanunu, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan Enerji Kaynaklarinin ve Enerjinin
Kullaniminda Verimliligin Artirilmasina Dair Yonetmelik ve
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Planh Alanlar imar Yonetmeliginde yer alan tanimlar
gecerlidir.

Ek fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.2

IKiNCi BOLUM

ilkeler, Gorevler, Yetkiler ve Sorumluluklar
ilkeler

MADDE 5

(1) Yeni bina tasariminda ve mevcut binalarin esasl tadilat
kapsaminda yapilacak uygulamalarinda binanin 6zelliklerine
gore bu Yonetmelikte 6ngorilen esaslar gdz 6nline alinir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.3

(2) Binanin mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal
diizenlemeler yaninda, enerji ekonomisi bakimindan bu
Yonetmelikte 6ngorilen sartlara uygun degil ise, ilgili idare
tarafindan yapi ruhsati verilmez. Binalarin mimari, mekanik
ve aydinlatma projelerinin bu Yonetmelige uygunlugunu
gosteren ve EK-10da yer alan “On Hesap Sonug Formunun”,
BEP-TR yazilimi ile hazirlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte
sunulmasi zorunludur. Ancak 3194 sayili Kanunun 26 nci
maddesine gbre avan proje esas alinarak yapi ruhsati
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(2) Bu Yonetmelikte gegen ve birinci fikrada yer almayan tanimlar
icin 5627 sayili Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili imar Kanunu,
27/10/2011 tarihli ve 28097 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Enerji Kaynaklarinin ve Enerjinin Kullaniminda Verimliligin
Artirilmasina Dair Yonetmelik ve 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayil
Resmi Gazete’de yayimlanan Planli Alanlar imar Yénetmeliginde
yer alan tanimlar gecerlidir.

Ek fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Degisiklik
Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936) m.2

iKiNci BOLUM

ilkeler, Gorevler, Yetkiler ve Sorumluluklar
ilkeler

MADDE 5

(1) Yeni bina tasariminda ve mevcut binalarin esasli tadilat
kapsaminda yapilacak uygulamalarinda binanin 6zelliklerine gore
bu Yonetmelikte dngoriilen esaslar goz online alinir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.3

(2) Binanin mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal
diizenlemeler yaninda, enerji ekonomisi bakimindan bu
Yonetmelikte 6ngorilen sartlara uygun degil ise, ilgili idare
tarafindan yapi ruhsati verilmez. Binalarin mimari, mekanik ve
aydinlatma projelerinin bu Yonetmelige uygunlugunu gosteren ve

“On Hesap Sonug Formunun”, BEP-TR yazilmi ile
hazirlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulmasi zorunludur.
Ancak 3194 sayili Kanunun 26 nci maddesine gore avan proje esas
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diizenlenmesi durumunda, “On Hesap Sonug Formu”
aranmaz.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.3

(3) Bu Yonetmelik esaslarina uygun projesine gore uygulama
yapilmadiginin tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler
giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafindan yapi
kullanim izin belgesi verilmez.

(4) Bu Yonetmelikte tanimlanmamis olan ve aciklik gereken
hususlar hakkinda, Ek-8a’da verilen Turk Standartlarinin
giincel halleri, bu standartlarin olmamasi halinde ise, Ek-
8b’de verilen Avrupa Standartlarinin glincel halleri esas
ahinir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(5) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda proje, yapim, denetim
ve diger konularda tereddiide disiilen hususlar hakkinda
Bakanligin gorisi alinir. Bakanligin bu Yonetmelik
kapsaminda her tirli egitim ve yetkilendirme is ve
islemlerini yapma yetkisi sakhdir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.3

(6) Mevcut binalarin, dis cephe duvarlarinda isi yalitimi,
Isitma sisteminde kazan degisikligi, ferdi, merkezi veya
bolgesel isitma sistemleri arasinda donisim yapilmasi,
merkezi veya bolgesel sogutma sistemi kurulmasi,
kojenerasyon sistemi kurulmasi veya yenilenebilir enerji
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alinarak yapi ruhsati diizenlenmesi durumunda, “On Hesap Sonug
Formu” aranmaz.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.3

(3) Bu Yonetmelik esaslarina uygun projesine goére uygulama
yapiimadiginin tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye
kadar binaya, ilgili idare tarafindan yapi kullanim izin belgesi
verilmez.

(4) Bu Yonetmelikte tanimlanmamis olan ve aciklik gereken
hususlar hakkinda, Ek-8a’da verilen Tirk Standartlarinin giincel
halleri, bu standartlarin olmamasi halinde ise, Ek-8b’de verilen
Avrupa Standartlarinin giincel halleri esas alinir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(5) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda proje, yapim, denetim ve
diger konularda tereddiide disiilen hususlar hakkinda Bakanligin
gorisi alinir. Bakanhgin bu Yonetmelik kapsaminda her tirli
egitim ve yetkilendirme is ve islemlerini yapma yetkisi saklidir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.3

(6) Mevcut binalarin, dis cephe duvarlarinda isi yalitimi, 1sitma
sisteminde kazan degisikligi, ferdi, merkezi veya bolgesel isitma
sistemleri arasinda donisim yapilmasi, merkezi veya bolgesel
sogutma sistemi kurulmasi, kojenerasyon sistemi kurulmasi veya
yenilenebilir enerji kaynaklarindan elektrik Gretilmesi ile ilgili
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kaynaklarindan elektrik Gretilmesi ile ilgili konularda tadilat
yapilmasi halinde, bu Yonetmelik hilkiimleri dogrultusunda
uygulama projesi hazirlanir ve yapi kullanim izni veren ilgili
idare tarafindan onaylanir ve uygulanmasi saglanir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.3

(7) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda, Avrupa Birligi
mevzuatina uyum ile birlikte bu uyum kapsaminda Avrupa
Birligi tlkelerindeki binalarda asgari enerji performansi
uygulamalarinin bu Yénetmelige yansitilmasi dogrultusunda
gerekli degisikliklerin yapilmasi esastir.

Ek fikra:RG-1/4/2010-27539

(8) Mevcut binalarda gergeklestirilecek 1si yalitimi
faaliyetinden dnce uygulayici firma ile bina sahibi veya
sahibi adina hareket etmeye yetkili kisi arasinda asgari
hikim ve sartlari Ek-9’da yer alan s6zlesme diizenlenir.

Ek fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
28/04/2017/30051) m.2

BESINCi BOLUM
Isitma ve Sogutma Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslari

Isitma sistemleri tasarim esaslari

MADDE 13

Sayfa 14/21

konularda tadilat yapilmasi halinde, bu Yonetmelik hikiimleri
dogrultusunda uygulama projesi hazirlanir ve yapi kullanim izni
veren ilgili idare tarafindan onaylanir ve uygulanmasi saglanir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.3

(7) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda, Avrupa Birligi mevzuatina
uyum ile birlikte bu uyum kapsaminda Avrupa Birligi tlkelerindeki
binalarda asgari enerji performansi uygulamalarinin bu
Yonetmelige yansitilmasi dogrultusunda gerekli degisikliklerin
yapilmasi esastir.

Ek fikra:RG-1/4/2010-27539

(8) Mevcut binalarda gerceklestirilecek 1s1 yalitimi faaliyetinden
once uygulayici firma ile bina sahibi veya sahibi adina hareket
etmeye yetkili kisi arasinda asgari hiikiim ve sartlari Ek-9'da yer
alan sozlesme diizenlenir.

Ek fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde Degisiklik
Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-28/04/2017/30051) m.2

BESINCi BOLUM

Isitma ve Sogutma Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslari

MADDE 13
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(1) Isitma sistemleri tasariminda kullanilacak olan isil
gecirgenlik katsayilari 9 uncu maddede belirtilen sartlara
gore hesaplanarak belirlenir.

(2) Isitma sistemi tasarim hesaplari TS 2164 standardina
gore yapilr.

(3) Yeni binalarda; yapi ruhsatina esas olan yapi insaat
alaninin 2.000 m2 ve Ustiinde olmasi halinde merkezi isitma
sistemi yapilir. Bu binalar, bagimsiz béliimlerin isi sayaci
kullanilmasina olanak verecek sekilde, tek kolon hattina
sahip 1sitma sistemli ve is1 sayaglarinin bagimsiz bolimin
disinda olacak sekilde projelendirilir. Ancak, TS 825
Standardi Ek-D’deki 1 inci derece giin bdlgesinde yer alan
binalarda bu fikra uygulanmayabilir.

Bu hikmiin yirirlik tarihi: 30.06.2025

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.8

(4) Yapi insaat alani 250 m2 ve Ustiinde olan bireysel isitma
sistemine sahip gaz yakit kullanilan binalarda bagimsiz
boélimlerde veya mistakil binalarda; yogusmali tip isitic
cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullanilir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.8

(5) Merkeziisitma sistemi ile isitilan binalarin bagimsiz
bollimlerindeki hacimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlari ile
1st merkezinde i¢ ve/veya dis hava sicakhgina bagli kontrol
ekipmanlari kullanilir.

Sayfa 15/21

(1) Isitma sistemleri tasariminda kullanilacak olan isil gegirgenlik
katsayilari 9 uncu maddede belirtilen sartlara gore hesaplanarak
belirlenir.

(2) Isitma sistemi tasarim hesaplari TS 2164 standardina gore
yapilir.

(3) Yeni binalarda; yapi ruhsatina esas olan yapi insaat alaninin
2.000 m2 ve Ustlinde olmasi halinde merkezi 1sitma sistemi yapilir.
Bu binalar, bagimsiz bolimlerin isi sayaci kullanilmasina olanak
verecek sekilde, tek kolon hattina sahip 1sitma sistemli ve isi
sayaclarinin bagimsiz bolimiin disinda olacak sekilde
projelendirilir. Ancak, TS 825 Standardi Ek-D’deki 1 inci derece glin
bolgesinde yer alan binalarda bu fikra uygulanmayabilir.

Bu hikkmin yararlik tarihi: 30.06.2025

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.8

(4) Yapi insaat alani 250 m2 ve (stiinde olan bireysel i1sitma
sistemine sahip gaz yakit kullanilan binalarda bagimsiz bolimlerde
veya mustakil binalarda; yogusmali tip isitici cihazlar veya entegre
ekonomizerli cihazlar kullanilir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.8

(5) Merkeziisitma sistemi ile isitilan binalarin bagimsiz
bollimlerindeki hacimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlartile isi
merkezinde i¢c ve/veya dis hava sicakligina bagl kontrol
ekipmanlari kullanilir.
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Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(6) Merkezi isitma sistemli binalarin bagimsiz bolimlerinde
sicaklik kontrol ekipmanlarinin kullanilmasi durumunda,
Isitma tesisati pompa gruplari zamana, basinca veya akiskan
debisine gore degisken devirli segilir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(7) Merkezi 1sitma sistemine sahip veya bolgesel 1sitma
sistemine bagh binalarda, merkezi veya lokal i1si veya sicaklik
kontrol cihazlari ile Isinma maliyetlerinin isi kullanim
miktarina bagli olarak paylasimini saglayan sistemler
kullanihr.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
24.06.2025/32936) m.8

(8) Merkezi1sitma sistemine sahip binalardaki isitma
sistemi bacasi kesit alani ve yiksekligi; atik gaz kitlesi, atik
gaz sicakligi ve gerekli atik gaz basincina gére TS 11389 EN
13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarindaki metotlara
uygun olarak hesaplanarak bulunur. Hermetik veya yari
hermetik dogalgazl cihazlarda, lretici firma sistem
sertifikasyonlarindaki degerler esas alinir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539
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Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(6) Merkezi 1sitma sistemli binalarin bagimsiz bélimlerinde sicakhk
kontrol ekipmanlarinin kullanilmasi durumunda, 1sitma tesisati
pompa gruplari zamana, basinca veya akiskan debisine gore
degisken devirli segilir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(7) Merkezi 1sitma sistemine sahip veya bolgesel i1sitma sistemine
bagh binalarda, merkezi veya lokal 1si veya sicaklik kontrol cihazlari
ile 1Isinma maliyetlerinin 1si kullanim miktarina bagl olarak
paylasimini saglayan sistemler kullanilir.

Degisik fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-24.06.2025/32936)
m.8

(8) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki isitma sistemi
bacasi kesit alani ve yiksekligi; atik gaz kutlesi, atik gaz sicakligi ve
gerekli atik gaz basincina gére TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN
13384-2 standartlarindaki metotlara uygun olarak hesaplanarak
bulunur. Hermetik veya yari hermetik dogalgazli cihazlarda, Uretici
firma sistem sertifikasyonlarindaki degerler esas alinir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539
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Vakith YeniSicak SukK | Verimlilik G lerineDai
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Miuilga fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-
19/02/2022/31755) m.3

(10) Merkezi 1sitma sistemlerinin yerlesimleri TS 2192
standardina; gaz yakit kullanan sistemlerin yerlesimi de TS
3818 standardina gore yapllir.

Miilga fikra:RG-1/4/2010-27539

(12) Merkezi isitma sistemlerinde kullanilacak sivi veya gaz
yakitli cebri Gflemeli briilorli yakma sistemlerinde;

a) Sivi yakith cebri Gflemeli brilorler kullaniimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar i1sitma sistemi kapasitesine sahip
sistemlerde tek kademeli ancak hava emis damperi servo
motor kontrolli, iki kademeli veya oransal kontrolld,

2) 100 kW-1200 kW isitma sistemi kapasitesine sahip
sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrolli, 1200 kW ve
Ustli kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrolli,

3) 3000 kW Usti sistemlerde baca gazi oksijen kontrol
sistemine sahip
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elilik Goreklerine Dair V& liin 7 nei maddesing
belirtilen 2 Hldiz (*%) veri i ha diisd '

Miilga fikra: Binalarda Enerji Performansi Yonetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik (R.G.-19/02/2022/31755)
m.3

(10) Merkezi 1sitma sistemlerinin yerlesimleri TS 2192 standardina;
gaz yakit kullanan sistemlerin yerlesimi de TS 3818 standardina
gore yapilr.

Miilga fikra:RG-1/4/2010-27539

(12) Merkezi 1sitma sistemlerinde kullanilacak sivi veya gaz yakitl
cebri Gflemeli brilorli yakma sistemlerinde;

a) Sivi yakith cebri Giflemeli brulorler kullaniimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar isitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde
tek kademeli ancak hava emis damperi servo motor kontrolld, iki
kademeli veya oransal kontroll{,

2) 100 kW-1200 kW isitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde
iki kademeli veya oransal kontrollii, 1200 kW ve Usti kapasiteye
sahip sistemlerde sadece oransal kontroll(,

3) 3000 kW usti sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine
sahip
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bralorler kullantlir.

b) Gaz yakitli cebri Gflemeli brildrler kullaniimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar i1sitma sistemi kapasitesine sahip
sistemlerde tek kademeli ancak hava emis damperi servo
motor kontrolli, iki kademeli veya oransal kontroll(,

2) 100 kW-600 kW isitma sistemi kapasitesine sahip
sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrolli 600 kW ve
Ustli kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrolli,

3) 3000 kW ustii sistemlerde baca gazi oksijen kontrol
sistemine sahip

brulérler kullanilir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(13) 500 kW ve ustii kapasiteye sahip kazanlarin kullanildig
sistemlerde su yumusatma veya sartlandirma veya her iki
sistem birlikte kurulur.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

Miulga fikra:RG-1/4/2010-27539
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bralorler kullantlir.

b) Gaz yakitli cebri Gflemeli brilorler kullaniimasi halinde;

1) 100 kW’a kadar isitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde
tek kademeli ancak hava emis damperi servo motor kontrolld, iki
kademeli veya oransal kontrolli,

2) 100 kW-600 kW isitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki
kademeli veya oransal kontrollii 600 kW ve Ustl kapasiteye sahip
sistemlerde sadece oransal kontrolli,

3) 3000 kW (st sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine
sahip

brulorler kullanilir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

(13) 500 kW ve ustl kapasiteye sahip kazanlarin kullanildig
sistemlerde su yumusatma veya sartlandirma veya her iki sistem
birlikte kurulur.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

Mulga fikra:RG-1/4/2010-27539



Miilga fikra:RG-1/4/2010-27539

ONUCUNCU BOLUM
Yillik Eneriji ihtiyaci
Yillik enerji ihtiyaci

MADDE 27

Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

(1) Binanin 1sitma, sogutma, aydinlatma ve sihhi sicak su

konularindaki enerji ihtiyaglari dncelikli olmak tzere, yillik

enerji ihtiyacinin hesaplanmasi ile ilgili usGl ve esaslar

Bakanlik tarafindan Resmi Gazete’de yayimlanan teblig ile

belirlenir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

Mulga fikra:RG-1/4/2010-27539

Miulga fikra:RG-1/4/2010-27539

Miilga fikra:RG-1/4/2010-27539
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Mulga fikra:RG-1/4/2010-27539

ONUCUNCU BOLUM
Yillik Eneriji ihtiyaci
Yillik enerji ihtiyaci
MADDE 27

(1) Binanin i1sitma, sogutma, aydinlatma ve sihhi sicak su
konularindaki enerji ihtiyaglari dncelikli olmak tizere, yillik enerji
ihtiyacinin hesaplanmasi ile ilgili usal ve esaslar Bakanlik tarafindan
Resmi Gazete’de yayimlanan teblig ile belirlenir.

Degisik fikra:RG-1/4/2010-27539

Mulga fikra:RG-1/4/2010-27539

Mulga fikra:RG-1/4/2010-27539

Miilga fikra:RG-1/4/2010-27539



Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi

(5) BEP-TR yontemine gore enerji kimlik belgesi alacak olan (5) BEP-TR yontemine gore enerji kimlik belgesi alacak olan yeni
yeni binalar D sinifi ve daha fazla enerji tiketimine ve CO2 binalar D sinifi ve daha fazla enerji tilketimine ve CO2 salimina
salimina sahip olamaz. sahip olamaz.

Ek fikra:RG-1/4/2010-27539 Ek fikra:RG-1/4/2010-27539
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Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi
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